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N.B.: LA QUOTA DI RIFERIMENTO è RIFERITA
AL PIANO FINITO DELLA STRADA

Strato di reinterro
di spessore 30 cm.
Caratteristiche del terreno:
Ghiaia in classe A1 secondo
norma UNI CNR 10006

MODALITA' DI POSA:
· Stendimento materiale granulare;
· Compattazione mediante bagnatura e

almeno n°10 passaggi con rullo
compattatore per ogni strato;

· Riposo del materiale compattato per
almeno 7 giorni;

· Verifica mediante 2 prove su piastra
per la determinazione del modulo di
deformabilita' Md > 50 MPa

N.B.: Se la prova su piastra non ha
esito positivo ripetere la compattazione
e lasciare riposare lo strato di riporto
per ulteriori 7 giorni. Ripetere la prova
su piastra.
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