








TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

1 2U_AVQ_00001

Avanquadro - AVQ

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 13,586 kA - Id: 1 A
Fornitura BT - 50kW

F 0

4(1x35)

3

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

AVQ 0

INTERRUTTORE

GENERALE

MODULARE/SCATOLATO

Quadripolare

16

C

125 / ---/---/125

---/---/805

1 - Cl. A

1

---

---

---

---

---

0,11

0,11

3.781

400

63

43

72

0,966

100

Q0

Id

QE.GEN

AVQ 1

ALIMENTAZIONE

GENERALE

---

Quadripolare

---

---

--- / ---/---/---

---/---/---

---

---

FG16M16/FG17 PE

143/8U61_/20/1

3(1x35)+(1x25)+(1PE25)

133

10

0,11

0,3

2.858

400

63

43

72

0,966

100

AVQ 2

PROTEZIONE

SPD

MODULARE

Quadripolare

50

gL

32 / ---/---/32

---/---/125

---

---

FG17/FS17 PE

143/2U22_/30/0,8

4(1x16)+(1PE16)

70

1

0,11

0,11

2.862

400

0

0

0

---

100

F2

AVQ 3

SCARICATORE

CLASSE I+II

MODULARE

Quadripolare

100

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,11

0,11

2.862

400

0

0

0

---

100



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

2 3U_AVQ_00002

Avanquadro - AVQ

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 AVQ 0 INTERRUTTORE GENERALE

0

1 AVQ 2 PROTEZIONE SPD

1

2 AVQ 3 SCARICATORE CLASSE I+II

2



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

3 4

AL FG 4

U_QE.GEN_00001

Quadro elettrico generale - QE.GEN

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 10,983 kA - Id: 1 A
AVQ

AVQ 1

3(1x35)+(1x25)+(1PE25)

10

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QE.GEN C-0

SEZIONATORE

GENERALE

SCATOLATO

Quadripolare

0

---

160 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,31

0,31

2.838

400

63

43

72

0,966

90

QS0

QE.GEN C-1

SCARICATORE

CLASSE I+II

MODULARE

Quadripolare

100

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,31

0,31

2.838

400

0

0

0

---

100

L1L2L3.QE.GEN.2

CBD.6
1.2.3.T

Rifasamento QE.GEN C-2

QE.GEN C-2

RIFASAMENTO

MODULARE

Tripolare

12,5

C

32 / ---/---/32

---/---/268

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/2M_3A/30/1

1(4G4)

35

5

0,31

0,31

---

400

0

0

14

0

100

Q2

L1L2L3.QE.GEN.0

Id

L1L2L3N.QE.GEN.3

CBD.16
4.5.6.7.T
QE.SL

QE.GEN C-3

SPOGLIATOI+PANCHINA

LOCALI

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

32 / ---/---/32

---/---/268

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(5G10)

38

35

0,36

1,12

760

400

15

15

25

0,938

100

Q3

L1L2L3N.QE.GEN.0

Id

L1L2L3N.QE.GEN.4

CBD.16
8.9.10.11.T

QE.SO

QE.GEN C-4

SPOGLIATOI+PANCHINA

OSPITI

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

32 / ---/---/32

---/---/268

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(5G10)

38

100

0,34

1,92

333

400

11

11

19

0,933

100

Q4

L1L2L3N.QE.GEN.0

Id

L1N.QE.GEN.5

CBD.10
12.13.T
QE.SA

QE.GEN C-5

SPOGLIATOI

ARBITRI

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

32 / ---/---/32

---/---/320

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(3G6)

34

15

0,34

0,82

956

230

2,5

2,5

12

0,911

100

Q5

L1N.QE.GEN.0

Id

L1L2L3N.QE.GEN.6

CBD.16
14.15.16.17.T

QE.LC

QE.GEN C-6

LOCALE

CLASSIFICATORI

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

32 / ---/---/32

---/---/268

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(5G10)

38

30

0,33

0,63

843

400

5

5

12

0,964

100

Q6

L1L2L3N.QE.GEN.0

Id

L1N.QE.GEN.7

CBD.10
18.19.T
QE.LM

QE.GEN C-7

LOCALE

MAGAZZINO

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

32 / ---/---/32

---/---/320

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(3G6)

34

40

0,34

1,62

462

230

2,5

2,5

12

0,911

100

Q7

L1N.QE.GEN.0

Id

A

L1L2L3N.QE.GEN.8

CBD.16
20.21.22.23.T

QE.LW

QE.GEN C-8

LOCALI

WC PUBBLICO

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

32 / ---/---/32

---/---/268

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(5G10)

38

60

0,33

0,87

509

400

4,5

4,5

11

0,97

100

Q8

L1L2L3N.QE.GEN.0

Id



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

4 5

AL FG 5DAL FG 3

U_QE.GEN_00002

Quadro elettrico generale - QE.GEN

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 10,983 kA - Id: 1 AA

L1L2L3N.QE.GEN.9

CBD.16
24.25.26.27.T

---

QE.GEN C-9

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

32 / ---/---/32

---/---/268

0,3 - Cl. A S

0,15

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(5G10)

38

20

0,35

0,74

1.079

400

0

-15

22

-1

100

Q9

L1L2L3N.QE.GEN.0

Id

QE.GEN C-10

LUCE PERCORSI

DI ACCESSO

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

---

---

---

---

---

0,36

0,36

2.286

230

2

2

9,116

0,95

100

Q

Id

10

L1N.QE.GEN.0

L1N.QE.GEN.11

CBD.4
28.29.T

Carico distribuito QE.GEN C-11

QE.GEN C-11

NORMALE

MODULARE

Monofase L1+N

---

---

22 / ---/---/---

---/---/---

---

---

FG16OM16

143/8M61_/30/0,647

1(3G2,5)

19

200

0,36

3,65

45

230

1

1

4,558

0,95

100

K11

L1N.QE.GEN.12

CBD.4
30.31.T

Carico distribuito QE.GEN C-12

QE.GEN C-12

EMERGENZA

MODULARE

Monofase L1+N

50

gL

20 / ---/---/10

---/---/27

---

---

FG16OM16

143/8M61_/30/0,647

1(3G2,5)

19

195

0,4

3,53

46

230

1

1

4,558

0,95

100

F12

L1N.QE.GEN.10

QE.GEN C-13

LUCE ZONA

ALLENAMENTO CAMPO

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

16 / ---/---/16

---/---/133

0,03 - Cl. A

0,04

---

---

---

---

---

0,33

0,33

2.208

400

4

4

6,077

0,95

100

Q13

L1L2L3N.QE.GEN.0

Id

L1L2L3N.QE.GEN.14

CBD.4
32.33.34.35.T

Carico distribuito QE.GEN C-14

QE.GEN C-14

ACCENSIONE 1

MODULARE

Quadripolare

---

---

22 / ---/---/---

---/---/---

---

---

FG16OM16

143/8M61_/30/0,647

1(5G2,5)

16

50

0,33

0,85

170

400

2

2

3,039

0,95

100

K14

L1L2L3N.QE.GEN.15

CBD.4
36.37.38.39.T

Carico distribuito QE.GEN C-15

QE.GEN C-15

ACCENSIONE 2

MODULARE

Quadripolare

---

---

22 / ---/---/---

---/---/---

---

---

FG16OM16

143/8M61_/30/0,647

1(5G2,5)

16

140

0,33

1,26

64

400

2

2

3,039

0,95

100

K15

L2N.QE.GEN.16

CBD.4
40.41.T

Carico distribuito QE.GEN C-16

QE.GEN C-16

LUCE ZONA

ALLENAMENTO LOCALI

MODULARE

Monofase L2+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(3G2,5)

21

130

0,34

3,8

69

230

1,2

1,2

5,47

0,95

100

Q

K

Id

16

16

L2N.QE.GEN.016

A

L3N.QE.GEN.17

CBD.4
42.43.T

Carico distribuito QE.GEN C-17

QE.GEN C-17

LUCE ZONA

ALLENAMENTO OSPITI

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(3G2,5)

21

165

0,32

3,6

55

230

0,75

0,75

3,419

0,95

100

Q

K

Id

17

17

L3N.QE.GEN.017



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

5 6

DAL FG 4

U_QE.GEN_00003

Quadro elettrico generale - QE.GEN

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 10,983 kA - Id: 1 AA

L3N.QE.GEN.18

CBD.16
44.45.T

Utenza QE.GEN C-18

QE.GEN C-18

TABELLONE

SEGNAPUNTI

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/8M61_/20/0,696

1(3G10)

46

190

0,36

3,16

186

230

2

2

9,623

0,9

100

Q

Id

18

L3N.QE.GEN.0

QE.GEN C-19

GENERALE

LOCALE DEPOSITO

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

32 / ---/---/32

---/---/268

---

---

---

---

---

---

---

0,33

0,33

2.559

400

8

8

18

0,95

100

Q19

L1L2L3N.QE.GEN.0

L1N.QE.GEN.20

CBD.4
46.47.T

Utenza QE.GEN C-20

QE.GEN C-20

LUCE+FM

INFERMERIA

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

30

0,38

2,31

269

230

2

2

9,116

0,95

100

Q

Id

20

L1N.QE.GEN.19

L2N.QE.GEN.21

CBD.4
48.49.T

Utenza QE.GEN C-21

QE.GEN C-21

LUCE+FM

LOCALE 1

MODULARE

Monofase L2+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

25

0,38

1,99

315

230

2

2

9,116

0,95

100

Q

Id

21

L2N.QE.GEN.19

L3N.QE.GEN.22

CBD.4
50.51.T

Utenza QE.GEN C-22

QE.GEN C-22

LUCE+FM

LOCALE 2

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

0,38

1,34

478

230

2

2

9,116

0,95

100

Q

Id

22

L3N.QE.GEN.19

L1N.QE.GEN.23

CBD.4
52.53.T

Utenza QE.GEN C-23

QE.GEN C-23

LUCE+FM

LOCALE 3

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

10

0,38

1,02

645

230

2

2

9,116

0,95

100

Q

Id

23

L1N.QE.GEN.19

L2N.QE.GEN.24

CBD.
54.55.T

Utenza QE.GEN C-24

QE.GEN C-24

RISERVA

MODULARE

Monofase L2+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

---

---

---

---

---

0,33

0,33

2.286

230

1

1

4,811

0,9

100

Q

Id

24

L2N.QE.GEN.0

L1L2L3N.QE.GEN.25

CBD.
56.57.58.59.T

Utenza QE.GEN C-25

QE.GEN C-25

RISERVA

MODULARE

Quadripolare

12,5

C

16 / ---/---/16

---/---/133

0,03 - Cl. A

0,04

---

---

---

---

---

0,32

0,32

2.208

400

3

3

4,811

0,9

100

Q25

L1L2L3N.QE.GEN.0

Id



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

6 7U_QE.GEN_00004

Quadro elettrico generale - QE.GEN

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 QE.GEN C-0 SEZIONATORE GENERALE

0

1 QE.GEN C-1 SCARICATORE CLASSE I+II

1

2 QE.GEN C-2 RIFASAMENTO 

2

3 QE.GEN C-3 SPOGLIATOI+PANCHINA LOCALI

3

4 QE.GEN C-4 SPOGLIATOI+PANCHINA OSPITI

4

5 QE.GEN C-5 SPOGLIATOI ARBITRI

5

6 QE.GEN C-6 LOCALE CLASSIFICATORI

6

7 QE.GEN C-7 LOCALE MAGAZZINO

7

8 QE.GEN C-8 LOCALI WC PUBBLICO

8

9 QE.GEN C-9 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

9

10 QE.GEN C-10 LUCE PERCORSI DI ACCESSO

1
0

11 QE.GEN C-11 NORMALE 

1
1

12 QE.GEN C-12 EMERGENZA 

1
2

13 QE.GEN C-13 LUCE ZONA ALLENAMENTO CAMPO

1
3

14 QE.GEN C-14 ACCENSIONE 1 

1
4

15 QE.GEN C-15 ACCENSIONE 2 

1
5

16 QE.GEN C-16 LUCE ZONA ALLENAMENTO LOCALI

1
6

17 QE.GEN C-17 LUCE ZONA ALLENAMENTO OSPITI

1
7

18 QE.GEN C-18 TABELLONE SEGNAPUNTI

1
8

19 QE.GEN C-19 GENERALE LOCALE DEPOSITO

1
9

20 QE.GEN C-20 LUCE+FM INFERMERIA

2
0

21 QE.GEN C-21 LUCE+FM LOCALE 1

2
1

22 QE.GEN C-22 LUCE+FM LOCALE 2

2
2

23 QE.GEN C-23 LUCE+FM LOCALE 3

2
3

24 QE.GEN C-24 RISERVA 

2
4

25 QE.GEN C-25 RISERVA 

2
5



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

11 12U_QE.SL_00001

Quadro elettrico spogliatoi locali - QE.SL

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,615 kA - Id: 0,3 A
QE.GEN

QE.GEN C-3

1(5G10)

35

400

50

Quadripolare

CBD.16

1.2.3.4.T

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QE.SL C-0

SEZIONATORE

GENERALE

MODULARE

Quadripolare

0

---

63 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

1,13

1,13

754

400

15

15

25

0,938

100

QS0

L1L2L3N.QE.GEN.3

QE.SL C-1

SCARICATORE

CLASSE II

MODULARE

Quadripolare

25

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

1,13

1,13

754

400

0

0

0

---

100

L3N.QE.SL.2

CBD.4
5.6.T

Utenza QE.SL C-2

QE.SL C-2

ILLUMINAZIONE

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

15

1,16

1,55

236

230

0,5

0,5

2,279

0,95

100

Q

Id

2

L3N.QE.SL.0

L1L2L3N.QE.SL.3

CBD.6
7.8.9.10.T

Carico distribuito QE.SL C-3

QE.SL C-3

FORZA

MOTRICE

MODULARE

Quadripolare

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(5G4)

28

25

1,16

1,61

321

400

4

4

9,623

0,9

100

Q3

L1L2L3N.QE.SL.0

Id

L1L2L3N.QE.SL.4

CBD.6
11.12.13.14.T

Utenza QE.SL C-4

QE.SL C-4

ALIMENTAZIONE

PDC

MODULARE

Quadripolare

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(5G4)

28

5

1,18

1,35

566

400

10

10

15

0,95

100

Q4

L1L2L3N.QE.SL.0

Id

L3N.QE.SL.5

CBD.4
15.16.T

Utenza QE.SL C-5

QE.SL C-5

ALIMENTAZIONE

CIRCOLATORE 1

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

5

1,14

1,17

483

230

0,2

0,2

0,912

0,95

100

Q

Id

5

L3N.QE.SL.0

L3N.QE.SL.6

CBD.4
17.18.T

Utenza QE.SL C-6

QE.SL C-6

ALIMENTAZIONE

CIRCOLATORE 2

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

5

1,14

1,17

483

230

0,2

0,2

0,912

0,95

100

Q

Id

6

L3N.QE.SL.0

L3N.QE.SL.7

CBD.4
19.20.T

Utenza QE.SL C-7

QE.SL C-7

ALIMENTAZIONE

CIRCOLATORE 3

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

5

1,14

1,17

483

230

0,2

0,2

0,912

0,95

100

Q

Id

7

L3N.QE.SL.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

12 13U_QE.SL_00002

Quadro elettrico spogliatoi locali - QE.SL

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 QE.SL C-0 SEZIONATORE GENERALE

0

1 QE.SL C-1 SCARICATORE CLASSE II

1

2 QE.SL C-2 ILLUMINAZIONE 

2

3 QE.SL C-3 FORZA MOTRICE

3

4 QE.SL C-4 ALIMENTAZIONE PDC

4

5 QE.SL C-5 ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE 1

5

6 QE.SL C-6 ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE 2

6

7 QE.SL C-7 ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE 3

7



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

11 12U_QE.SO_00001

Quadro elettrico spogliatoi ospiti - QE.SO

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,092 kA - Id: 0,3 A
QE.GEN

QE.GEN C-4

1(5G10)

100

400

50

Quadripolare

CBD.16

1.2.3.4.T

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QE.SO C-0

SEZIONATORE

GENERALE

MODULARE

Quadripolare

0

---

63 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

1,93

1,93

331

400

11

11

19

0,933

100

QS0

L1L2L3N.QE.GEN.4

QE.SO C-1

SCARICATORE

CLASSE II

MODULARE

Quadripolare

25

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

1,93

1,93

331

400

0

0

0

---

100

L3N.QE.SO.2

CBD.4
5.6.T

Utenza QE.SO C-2

QE.SO C-2

ILLUMINAZIONE

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

15

1,96

2,35

168

230

0,5

0,5

2,279

0,95

100

Q

Id

2

L3N.QE.SO.0

L1L2L3N.QE.SO.3

CBD.6
7.8.9.10.T

Carico distribuito QE.SO C-3

QE.SO C-3

FORZA

MOTRICE

MODULARE

Quadripolare

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(5G4)

28

25

1,96

2,41

208

400

4

4

9,623

0,9

100

Q3

L1L2L3N.QE.SO.0

Id

L1L2L3N.QE.SO.4

CBD.6
11.12.13.14.T

Utenza QE.SO C-4

QE.SO C-4

ALIMENTAZIONE

PDC

MODULARE

Quadripolare

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(5G4)

28

5

1,96

2,06

289

400

6

6

9,116

0,95

100

Q4

L1L2L3N.QE.SO.0

Id

L3N.QE.SO.5

CBD.4
15.16.T

Utenza QE.SO C-5

QE.SO C-5

ALIMENTAZIONE

CIRCOLATORE 1

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

5

1,94

1,97

266

230

0,2

0,2

0,912

0,95

100

Q

Id

5

L3N.QE.SO.0

L3N.QE.SO.6

CBD.4
17.18.T

Utenza QE.SO C-6

QE.SO C-6

ALIMENTAZIONE

CIRCOLATORE 2

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

5

1,94

1,97

266

230

0,2

0,2

0,912

0,95

100

Q

Id

6

L3N.QE.SO.0

L3N.QE.SO.7

CBD.4
19.20.T

Utenza QE.SO C-7

QE.SO C-7

ALIMENTAZIONE

CIRCOLATORE 3

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

5

1,94

1,97

266

230

0,2

0,2

0,912

0,95

100

Q

Id

7

L3N.QE.SO.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

12 13U_QE.SO_00002

Quadro elettrico spogliatoi ospiti - QE.SO

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 QE.SO C-0 SEZIONATORE GENERALE

0

1 QE.SO C-1 SCARICATORE CLASSE II

1

2 QE.SO C-2 ILLUMINAZIONE 

2

3 QE.SO C-3 FORZA MOTRICE

3

4 QE.SO C-4 ALIMENTAZIONE PDC

4

5 QE.SO C-5 ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE 1

5

6 QE.SO C-6 ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE 2

6

7 QE.SO C-7 ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE 3

7



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

9 10U_QE.SA_00001

Quadro elettrico spogliatoi arbitri - QE.SA

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,476 kA - Id: 0,3 A
QE.GEN

QE.GEN C-5

1(3G6)

15

230

50

Monofase L1+N

CBD.10

1.2.T

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QE.SA C-0

SEZIONATORE

GENERALE

MODULARE

Monofase L1+N

0

---

63 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,83

0,83

946

230

2,5

2,5

12

0,911

100

QS0

L1N.QE.GEN.5

QE.SA C-1

SCARICATORE

CLASSE II

MODULARE

Monofase L1+N

25

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,83

0,83

946

230

0

0

0

---

100

L1N.QE.SA.2

CBD.4
3.4.T

Utenza QE.SA C-2

QE.SA C-2

ILLUMINAZIONE

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

15

0,85

1,24

252

230

0,5

0,5

2,279

0,95

100

Q

Id

2

L1N.QE.SA.0

L1N.QE.SA.3

CBD.4
5.6.T

Carico distribuito QE.SA C-3

QE.SA C-3

FORZA

MOTRICE

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

0,88

1,68

361

230

2

2

9,623

0,9

100

Q

Id

3

L1N.QE.SA.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

10 11U_QE.SA_00002

Quadro elettrico spogliatoi arbitri - QE.SA

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 QE.SA C-0 SEZIONATORE GENERALE

0

1 QE.SA C-1 SCARICATORE CLASSE II

1

2 QE.SA C-2 ILLUMINAZIONE 

2

3 QE.SA C-3 FORZA MOTRICE

3



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

7 8U_QE.LC_00001

Quadro elettrico locale classificatori - QE.LC

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,926 kA - Id: 0,3 A
QE.GEN

QE.GEN C-6

1(5G10)

30

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QE.LC 0

SEZIONATORE

GENERALE

MODULARE

Quadripolare

0

---

63 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,63

0,63

836

400

5

5

12

0,964

100

QS0

L1L2L3N.QE.GEN.6

QE.LC 1

SCARICATORE

CLASSE II

MODULARE

Quadripolare

25

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,63

0,63

836

400

0

0

0

---

100

Utenza QE.LC 2

QE.LC 2

ILLUMINAZIONE

MODULARE

Monofase L2+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

15

0,66

1,05

243

230

0,5

0,5

2,279

0,95

100

Q

Id

2

Carico distribuito QE.LC 3

QE.LC 3

FORZA

MOTRICE

MODULARE

Monofase L2+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

0,68

1,48

343

230

2

2

9,623

0,9

100

Q

Id

3

Utenza QE.LC 4

QE.LC 4

RACK

FONIA/DATI

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

0,64

0,88

343

230

0,5

0,5

2,406

0,9

100

Q

Id

4

Carico distribuito QE.LC 5

QE.LC 5

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

0,68

1,47

343

230

2

2

8,66

1

100

Q

Id

5



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

8 9U_QE.LC_00002

Quadro elettrico locale classificatori - QE.LC

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 QE.LC 0 SEZIONATORE GENERALE

0

1 QE.LC 1 SCARICATORE CLASSE II

1

2 QE.LC 2 ILLUMINAZIONE 

2

3 QE.LC 3 FORZA MOTRICE

3

4 QE.LC 4 RACK FONIA/DATI

4

5 QE.LC 5 RISCALDAMENTO AMBIENTE

5



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

9 10U_QE.LM_00001

Quadro elettrico locale magazzino - QE.LM

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,723 kA - Id: 0,3 A
QE.GEN

QE.GEN C-7

1(3G6)

40

230

50

Monofase L1+N

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QE.LM 0

SEZIONATORE

GENERALE

MODULARE

Monofase L1+N

0

---

63 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

1,63

1,63

459

230

2,5

2,5

12

0,911

100

QS0

L1N.QE.GEN.7

QE.LM 1

SCARICATORE

CLASSE II

MODULARE

Monofase L1+N

25

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

1,63

1,63

459

230

0

0

0

---

100

Utenza QE.LM 2

QE.LM 2

ILLUMINAZIONE

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

15

1,66

2,05

196

230

0,5

0,5

2,279

0,95

100

Q

Id

2

Utenza QE.LM 3

QE.LM 3

FORZA

MOTRICE

MODULARE

Monofase L1+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

1,68

2,65

257

230

2

2

9,623

0,9

100

Q

Id

3



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

10 11U_QE.LM_00002

Quadro elettrico locale magazzino - QE.LM

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 QE.LM 0 SEZIONATORE GENERALE

0

1 QE.LM 1 SCARICATORE CLASSE II

1

2 QE.LM 2 ILLUMINAZIONE 

2

3 QE.LM 3 FORZA MOTRICE

3



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

[A]Icc min. fondo linea

[kA]Potere di interruzione

DeltaV a fondo linea con Ib [%]

Potenza installata [kW]

Tipo di protezione

[%]

Corrente [A]

CosFi

Coeff. di contemporaneità

UTENZA

[kW]Potenza contemporanea

[V]Tensione

[%]DeltaV a inizio linea con Ib

[metri]Lunghezza nominale/max

[A]Portata cavo Iz

CONDUTTURA
[mmq]Sezione Conduttore

Condizioni di posa

Tipo di isolante

[A]

Polarita'

Im max/min/tar.

PROTEZIONE

[A]

Ir max/min/tar.

[A]I Differenziale

Descrizione

Sigla utenza

Curva apparecchiatura

Reg.Temp intervento diff. [sec]

11 12U_QE.LW_00001

Quadro elettrico locale WC - QE.LW

Schema elettrico unifilare IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,704 kA - Id: 0,3 A
QE.GEN

QE.GEN C-8

1(5G10)

60

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QE.LW 0

SEZIONATORE

GENERALE

MODULARE

Quadripolare

0

---

63 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,87

0,87

506

400

4,5

4,5

11

0,97

100

QS0

L1L2L3N.QE.GEN.8

QE.LW 1

SCARICATORE

CLASSE II

MODULARE

Quadripolare

25

---

0 / ---/---/---

---/---/---

---

---

---

---

---

---

---

0,87

0,87

506

400

0

0

0

---

100

Utenza QE.LW 2

QE.LW 2

ILLUMINAZIONE

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

10 / ---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G1,5)

18

15

0,9

1,29

204

230

0,5

0,5

2,279

0,95

100

Q

Id

2

Carico distribuito QE.LW 3

QE.LW 3

FORZA

MOTRICE

MODULARE

Monofase L2+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

0,92

1,72

271

230

2

2

9,623

0,9

100

Q

Id

3

Carico distribuito QE.LW 4

QE.LW 4

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

MODULARE

Monofase L3+N

6

C

16 / ---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A

0,04

FG16OM16

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

15

0,92

1,71

271

230

2

2

8,66

1

100

Q

Id

4



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

12 13U_QE.LW_00002

Quadro elettrico locale WC - QE.LW

Schema fronte quadro IE01

B.C. Settimo A.S.D.

Via Torino

Settimo Torinese (TO)

Pos. Sigla Descrizione

0 QE.LW 0 SEZIONATORE GENERALE

0

1 QE.LW 1 SCARICATORE CLASSE II

1

2 QE.LW 2 ILLUMINAZIONE 

2

3 QE.LW 3 FORZA MOTRICE

3

4 QE.LW 4 RISCALDAMENTO AMBIENTE

4
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