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Quadro: 

CENTRALINO SOTTO 
FORNITURA  

Tavola: Impianto: SETTIMO_DADO 

Sigla Arrivo: 

CONDOMINIALE 

Cliente: Descrizione Quadro: 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10  [] C.d.t. % Max ammessa:  4 % Icc di barratura: 6  [kA] Tensione:  400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib C.d.t. max 

 
Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

   FASE NEUTRO PROTEZIONE    
Sigla 

utenza 
Sezione L L 

max 
C.d.t.% 
con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 
max 

I di 
Int. Prot. 

I gt 
Fondo 
Linea 

I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz  

 [ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ]   [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  
CONDOMINI

ALE 
--- --- --- 0,04 S204 L+DDA204 A Quadripolare 0,3 - Cl. A 6 6 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 21 32 --- 42 --- SI 

MONTANTE 1(4x10)+(1PE10) 30 225 0,56 --- Quadripolare 0,3 --- 5,65 0,3 4,96 38 366 2 044 900 19 678 2 044 900 0 2 044 900 21 32 41 42 59 SI 
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Quadro: 

QUADRO CONDOMINIALE  

Tavola: Impianto: SETTIMO_DADO 

Sigla Arrivo: 

Generale 

Cliente: Descrizione Quadro: 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10  [] C.d.t. % Max ammessa:  4 % Icc di barratura: 2,615  [kA] Tensione:  400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib C.d.t. max 

 
Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

   FASE NEUTRO PROTEZIONE    
Sigla 

utenza 
Sezione L L 

max 
C.d.t.% 
con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 
max 

I di 
Int. Prot. 

I gt 
Fondo 
Linea 

I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz  

 [ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ]   [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  
Generale --- --- --- 0,57 INS40 M.NERA Quadripolare 0,3 0 2,62 0,3 4,96 --- --- --- --- --- --- 21 32 --- 42 --- SI 

Scaricatore --- --- --- 0,57 Classe II - DG M TT CI 
275 Up 1.5 kV 

Quadripolare 0,3 25 2,61 0,3 4,96 --- --- --- --- --- --- 0 32 --- 42 --- SI 

Generale 
Luci 

--- --- --- 0,6 C40a Vigi AC Monofase L1+N 0,03 - Cl. 
AC 

6 1,38 0,03 4,96 --- --- --- --- --- --- 4 10 --- 13 --- SI 

Ordinaria 
(Astronomico

) 

2(1x2,5)+(1PE2,5) 100 263 1,9 --- Monofase L1+N 0,03 --- 1,24 0,03 4,43 2 045 82 656 2 045 82 656 0 127 806 2 10 19 13 28 SI 

Emergenza 2(1x2,5)+(1PE2,5) 100 262 1,92 STI Gr. 8.5x31.5 Monofase L1+N 0,03 50 1,24 0,03 4,43 540 82 656 540 82 656 0 127 806 2 10 19 19 28 SI 

F.M. Servizio 2(1x4)+(1PE4) 10 428 0,66 C40a Vigi AC Monofase L2+N 0,03 - Cl. 
AC 

6 1,38 0,03 4,92 3 703 211 600 3 703 211 600 0 327 184 2 16 26 21 37 SI 

CSOE 2(1x4)+(1PE4) 5 354 0,63 C40a Vigi AC Monofase L3+N 0,03 - Cl. 
AC 

6 1,38 0,03 4,94 2 045 211 600 2 045 211 600 0 327 184 2,406 10 26 13 37 SI 

Antenna TV 2(1x2,5)+(1PE2,5) 25 220 0,98 C40a Vigi AC Monofase L2+N 0,03 - Cl. 
AC 

6 1,38 0,03 4,81 2 045 82 656 2 045 82 656 0 127 806 2,406 10 19 13 28 SI 

Alimentatore 
Videocitofon

o 

2(1x2,5)+(1PE2,5) 25 220 0,98 C40a Vigi AC Monofase L3+N 0,03 - Cl. 
AC 

6 1,38 0,03 4,81 2 045 82 656 2 045 82 656 0 127 806 2,406 10 19 13 28 SI 
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Quadro: 

QUADRO CONDOMINIALE  

Tavola: Impianto: SETTIMO_DADO 

Sigla Arrivo: 

Generale 

Cliente: Descrizione Quadro: 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10  [] C.d.t. % Max ammessa:  4 % Icc di barratura: 2,615  [kA] Tensione:  400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib C.d.t. max 

 
Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

   FASE NEUTRO PROTEZIONE    
Sigla 

utenza 
Sezione L L 

max 
C.d.t.% 
con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 
max 

I di 
Int. Prot. 

I gt 
Fondo 
Linea 

I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz  

 [ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ]   [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  
Ascensore 4(1x6)+(1PE6) 15 261 0,79 iC60N+Vigi AC Quadripolare 0,3 - Cl. AC 10 2,61 0,3 4,92 10 259 476 100 5 216 476 100 0 736 164 9,623 20 29 26 42 SI 

Fotovoltaico 1(2x6)+(1PE6) 15 31 733 0,57 iC60N+Vigi AC Monofase L1+N 0,5 - Cl. AC 20 1,38 0,3 4,92 5 149 736 164 5 149 736 164 0 736 164 0 25 41 33 59 SI 

POMPA 
RECUPERO 

PIOVANA 

1(2x1,5)+(1PE1,5) 25 64 1,96 DS901L C10 A30 Monofase L1+N 0,03 - Cl. A 6 1,38 0,03 4,72 2 019 46 010 2 019 46 010 0 46 010 4,558 10 15 13 21 SI 

CENTRALIN
A ACQUA 
PIOVANA 

2(1x1,5)+(1PE1,5) 10 330 0,68 DS901L C10 A30 Monofase L1+N 0,03 - Cl. A 6 1,38 0,03 4,86 2 019 29 756 2 019 29 756 0 46 010 0,912 10 14 13 20 SI 

Quadro 
Centrale 
Termica 

4(1x6)+(1PE6) 45 550 0,86 iC60N+Vigi AC Quadripolare 0,5 - Cl. AC 10 2,61 0,3 4,85 10 259 476 100 5 216 476 100 0 736 164 4,571 20 29 26 42 SI 

                        

                        

                        

                        

EXEL Engineering & Software CALCOLI E VERIFICHE                    Progetto INTEGRA
 



Quadro: 

QUADRO CENTRALE 
TERMICA  

Tavola: Impianto: SETTIMO_DADO 

Sigla Arrivo: 

Generale 

Cliente: Descrizione Quadro: 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10  [] C.d.t. % Max ammessa:  4 % Icc di barratura: 0,962  [kA] Tensione:  400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib C.d.t. max 

 
Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

   FASE NEUTRO PROTEZIONE    
Sigla 

utenza 
Sezione L L 

max 
C.d.t.% 
con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 
max 

I di 
Int. Prot. 

I gt 
Fondo 
Linea 

I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz  

 [ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ]   [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  
Generale --- --- --- 0,88 iC60N+Vigi AC Quadripolare 0,3 - Cl. AC 10 0,96 0,3 4,85 --- --- --- --- --- --- 4,571 16 --- 21 --- SI 

Pompa 
Riscaldamen

to 

1(2x1,5)+(1PE1,5) 10 120 1,16 C40a Monofase L2+N 0,3 6 0,47 0,3 4,76 601 46 010 601 46 010 0 46 010 2,406 10 18 13 26 SI 

Pompa 
Bollitore 

1(2x1,5)+(1PE1,5) 10 200 1,04 C40a Monofase L3+N 0,3 6 0,47 0,3 4,76 601 46 010 601 46 010 0 46 010 1,443 10 18 13 26 SI 

Pompa 
Ricircolo 

ACS 

1(2x1,5)+(1PE1,5) 10 200 1,04 C40a Monofase L1+N 0,3 6 0,47 0,3 4,76 601 46 010 601 46 010 0 46 010 1,443 10 18 13 26 SI 

Centralina 1(2x1,5)+(1PE1,5) 10 603 0,93 C40a Monofase L1+N 0,3 6 0,47 0,3 4,76 601 46 010 601 46 010 0 46 010 0,481 10 18 13 26 SI 

Addolcitore 1(2x1,5)+(1PE1,5) 10 603 0,93 C40a Monofase L2+N 0,3 6 0,47 0,3 4,76 601 46 010 601 46 010 0 46 010 0,481 10 18 13 26 SI 

Contabilizzat
ori 

1(2x1,5)+(1PE1,5) 25 92 1,75 C40a Monofase L3+N 0,3 6 0,47 0,3 4,63 601 46 010 601 46 010 0 46 010 3,127 10 18 13 26 SI 
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Quadro: 

Centralino Sotto Fornitura 
appartamento tipo  

Tavola: Impianto: SETTIMO_DADO 

Sigla Arrivo: 

Appartamento 1 

Cliente: Descrizione Quadro: 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10  [] C.d.t. % Max ammessa:  4 % Icc di barratura: 3,6  [kA] Tensione:  400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib C.d.t. max 

 
Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

   FASE NEUTRO PROTEZIONE    
Sigla 

utenza 
Sezione L L 

max 
C.d.t.% 
con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 
max 

I di 
Int. Prot. 

I gt 
Fondo 
Linea 

I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz  

 [ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ]   [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  
Appartament

o 1 
--- --- --- 0,07 iC60N+Vigi A S Monofase L1+N 0,3 - Cl. A 

S 
20 3,6 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 25 32 --- 42 --- SI 

Montante 1(2x10)+(1PE10) 40 94 1,74 --- Monofase L1+N 0,3 --- 3,41 0,3 4,94 14 215 2 044 900 14 215 2 044 900 0 2 044 900 25 32 57 42 83 SI 
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Quadro: 

Quadro Appartamento  

Tavola: Impianto: SETTIMO_DADO 

Sigla Arrivo: 

Generale 

Cliente: Descrizione Quadro: 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10  [] C.d.t. % Max ammessa:  4 % Icc di barratura: 1,149  [kA] Tensione:  400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib C.d.t. max 

 
Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

   FASE NEUTRO PROTEZIONE    
Sigla 

utenza 
Sezione L L 

max 
C.d.t.% 
con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 
max 

I di 
Int. Prot. 

I gt 
Fondo 
Linea 

I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea 

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz  

 [ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ]   [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  
Generale --- --- --- 1,75 iSW Monofase L1+N --- 0 1,15 --- --- --- --- --- --- --- --- 25 32 --- 42 --- SI 

Scaricatore --- --- --- 1,75 Classe II - DG M TT 2P 
CI 275 Up 1.5 kV 

Monofase L1+N 0,3 25 1,14 0,3 4,94 --- --- --- --- --- --- 0 32 --- 42 --- SI 

Zona Giorno --- --- --- 1,79 DomC45 AC Monofase L1+N 0,03 - Cl. 
AC 

4,5 1,14 0,03 4,94 --- --- --- --- --- --- 11 20 --- 29 --- SI 

Luce 2(1x2,5)+(1PE2,5) 50 141 2,59 DomA 45 Monofase L1+N 0,03 4,5 1,1 0,03 4,67 1 609 82 656 1 609 82 656 0 127 806 2,406 10 16 15 23 SI 

Prese 2(1x4)+(1PE4) 50 54 3,85 DomA 45 Monofase L1+N 0,03 4,5 1,1 0,03 4,77 2 910 211 600 2 910 211 600 0 327 184 9,623 16 21 23 30 SI 

Zona Notte --- --- --- 1,79 DomC45 AC Monofase L1+N 0,03 - Cl. 
AC 

4,5 1,14 0,03 4,94 --- --- --- --- --- --- 11 20 --- 29 --- SI 

Luce 2(1x2,5)+(1PE2,5) 50 141 2,59 DomA 45 Monofase L1+N 0,03 4,5 1,1 0,03 4,67 1 609 82 656 1 609 82 656 0 127 806 2,406 10 16 15 23 SI 

Prese 2(1x4)+(1PE4) 50 54 3,85 DomA 45 Monofase L1+N 0,03 4,5 1,1 0,03 4,77 2 910 211 600 2 910 211 600 0 327 184 9,623 16 21 23 30 SI 

Piano 
Cottura 

2(1x4)+(1PE4) 30 35 3,7 DomC45 AC Monofase L1+N 0,03 - Cl. 
AC 

4,5 1,14 0,03 4,84 3 036 211 600 3 036 211 600 0 495 616 14 16 21 23 30 SI 
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