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Quadro di campo lato CC
Q.D.C.

M2÷M6

M1

Cavi solari FG21M21
sezione 2(1x2.5)mmq

BA

STRINGA 1
6 moduli fotovoltaici

 410 Wp
Pn = 2460 Wp

M2÷M6

M1

Cavi solari FG21M21
sezione 2(1x2.5)mmq

BA

STRINGA 2
6 moduli fotovoltaici

 410 Wp
Pn = 2460 Wp

Cavo FG16OR16
sezione 1(2X6)mmq

"In "
IMT 4P curva C
In= A  Idn= A
P.d.I.= 6kAIdDDG COLLEGAMENTO

PE INVERTER

PE G/V 6mmq
collegamento all'impianto di terra

esistente del capannone

Quadro di parallelo inverter lato AC
Q.A.C.

"Interruttore "
IMTd 4P curva C
In=25A  Idn=0.5A Sel.
P.d.I. = kA

Id

Quadro Generale Bassa Tensione
Q.C.

PFV

Cavo FG16OR16
sezione 1(3x1,5)mmq

kWh
Contatore  ad uso UTF

M2

SF 10,3x38
P - A

Cavo FG16OR16
sezione 1(2X6)mmq

Cavo FG16OR16
sezione 1(4G6)mmq

kWh

DEFINIZIONE DELLE ZONE
ZONA : 0
VOLUME INTERNO ALLA VASCA DA BAGNO O AL PIATTO DOCCIA.
NEL CASO DI CABINE PREFABBRICATE SI ESTENDE A TUTTO
L'INTERNO DELLA CABINA.

ALLA VASCA DA BAGNO O AL PIATTO DOCCIA O, IN ASSENZA DEL 
VOLUME DELIMITATO DALLA SUPERFICIE VERTICALE CIRCOSCRITTA

PIATTO DOCCIA, DALLA SUPERFICIE VERTICALE POSTA A 0.6 m. 

ZONA : 1

DAL SOFFIONE DELLA DOCCIA; DAL PAVIMENTO (SE IL FONDO
DELLA VASCA DA BAGNO O DEL PIATTO DOCCIA SI TROVA 

VIENE SITUATO A m.2,25 AL DI SOPRA DI QUESTO FONDO).
A PIU' DI 0.15 AL DI SOPRA DEL PAVIMENTO, IL PIANO  ORIZZONTALE 

VOLUME DELIMITATO DALLA SUPERFICIE VERTICALE

DALLA SUPERFICIE PRECEDENTE E PARALLELA AD ESSA; DAL
PAVIMENTO ; E DAL PIANO SITUATO A M. 2,25 SOPRA IL PAVIMENTO.

DELLA ZONA 1; DALLA SUPERFICIE VERTICALE SITUATA 0,60 m.

ZONA : 2

PAVIMENTO ; E DAL PIANO SITUATO A M. 2,25 DAL PAVIMENTO.
SUPERFICIE PRECEDENTE E PARRALLELA AD ESSA; DAL
DALLA SUPERFICIE VERTICALE SITUATA A 2,40 m. DALLA
VOLUME DELIMITATO DALLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA ZONA 2;
ZONA : 3

VOLUME ORDINARIO

INSTALLATI FUORI DALLE ZONE 0,1,2.
E' AMMESSA L'INSTALLAZIONE DI SCALDACQUA (ESCLUSI QUELLI A 

INTERRUTTORI DI CIRCUITI SELV CON SORGENTE DI SICUREZZA </= 12V 
SONO AMMESSI: TIRANTI PER AZIONARE INTERRUTTORI O PULSANTI ; 
DI APPARECCHI UTILIZZATORI SITUATI IN TALI ZONE (ES. SCALDACQUA).

SONO AMMESSI CAVI POSATI IN VISTA SOLO SE APPARTENENTI A SISTEMI
A BASSISSIMA TENSIONE (SELV) O SIANO LIMITATI AL COLLEGAMENTO

ZONA : 1

IN DOPPIO ISOLAMENTO INCASSATE A PROFONDITA' > 5 cm), DISPOSITIVI DI
E' VIETATA L'INSTALLAZIONE DI CONDUTTURE(sono AMMESSE LE CONDUTTURE
ZONA : 0

DI UNITA' PER IDROMASSAGGI SOTTO LA VASCA DA BAGNO PURCHE'
A BASSISSIMA TENSIONE (SELV) . E' AMMESSA ANCHE L'INSTALLAZIONE
POMPA DI CALORE ) E DI APPARECCHI ALIMENTATI CON SISTEMI  

VENGANO RISPETTATE LE CONDIZIONI RIGUARDANTI IL COLLEGAMENTO

ACCESSIBILE SOLO MEDIANTE USO DI ATTREZZO.
EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE E CHE QUESTA ZONA SIA

DI CLASSE I , LE UNITA' PER IDROMASSAGGI DI CLASSE I.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AVENTE CORRENTE Id </= 30mA, GLI
SI POSSONO INSTALLARE, PREVIA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI CON
CON ISOLAMENTO DI CLASSE II INCORPORATI NELLA STESSA PRESA.
ANCHE PRESE A SPINA PER RASOI ELETTRICI ALIMENTATI DA TRASFORMATORI 
OLTRE ALLE INDICAZIONI VALIDE PER LA ZONA 1 SONO AMMESSE

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE I,GLI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO

ZONA : 2

SI POSSONO INSTALLARE APPARECCHI UTILIZZATORI, PURCHE'

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON CORRENTE DI INTERVENTO
SEPARAZIONE ELETTRICA , O BASSISSIMA TENSIONE (SELV), OPPURE 
PURCHE' LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTA AVVENGA TRAMITE

COLLEGAMENTO DI APPARECCHI UTILIZZATORI.
A BASSISSIMA TENSIONE (SELV) OPPURE CHE SIANO LIMITATI AL
AMMESSI CAVI POSATI IN VISTA SOLO SE APPARENTI A SISTEMI
ZONA : 3

DIFFERENZIALE </= 30mA

DEFINIZIONE DELLE ZONE

VOLUME ORDINARIO

SEZIONE AA

PROTEZIONE, SEZIONAMENTO E COMANDO E DI APPARECCHI UTILIZZATORI.

PIANO DOCCIAVASCA DA BAGNO

AA

COMANDO LUCI A RELE' COMPOSTO DA PULSANTE 10A 250V E RELE'
PASSO-PASSO NELLA SCATOLA DI DERIVAZIONE. IL NUMERO INDICA
IL CIRCUITO CORRISPONDENTE AL PUNTO DI COMANDO

PRESA STANDARD ITALIANA BIPASSO 2P+T 10/16A 250V ALIMENTATA
DA CAVI UNIPOLARI FS17 2,5mmq F+N+PE IN TUBO INCASSATO
D.20mm.

PRESA UNIVERSALE UNELP30 TEDESCO/ITALIANA 2P+T 10/16A 250V
ALIMENTATA DA CAVI UNIPOLARI FS17 2.5mmq F+N+PE IN TUBO
INCASSATO D.20mm.

sh

PRESA TELEFONICA RJ11 COLLEGATA A BORCHIA ENTE FORNITORE.
COLLEGATA MEDIANTE CAVO TELEFONICO 1 COPPIA.

POSTAZIONE INTERNA CITOFONICA DA PARETE COLLEGATA
MEDIANTE CAVO A 2 FILI A IMPIANTO CONDOMINIALE

R
J1

1
TV

 D
T PRESA TV TERRESTRE+SATELLITARE CON ADATTATORE SERIE CIVILE

CABLATA CON CAVO ANTENNA COASSIALE A IMPIANTO MISCELATO
CONDOMINIALE

SCATOLA PORTAFRUTTI 503 COMPLETA DI SUPPORTO, FRUTTI E
PLACCA DI FINITURA

SCATOLA PORTAFRUTTI 504 COMPLETA DI SUPPORTO, FRUTTI E
PLACCA DI FINITURA

SCATOLA PORTAFRUTTI 507 COMPLETA DI SUPPORTO, FRUTTI E
PLACCA DI FINITURA

LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1h DA INCASSO

PRESA DATI RJ45R
J4

5

COMANDO LUCI DEVIATO PER ACCENSIONE DA DUE PUNTI
COMPOSTO DA DEVIATORE 10A 250V. IL NUMERO INDICA IL CIRCUITO
CORRISPONDENTE AL PUNTO DI COMANDO

PULSANTIERA CITOFONICA ESTERNA DA PARETE A DUE FILE
BICANALE COMPOSTO DA 14 PULSANTI DIVISI IN DUE FILE

PULSANTE A TIRANTE PER AZIONAMENTO ALLARME WC

SEGNALAZIONE ALLARME WC DISABILI 24V SONORA E LUMINOSA
FUORIPORTA CON PULSANTE DI TACITAZIONE (POSIZIONATO
ALL'INTERNO DEL WC

NO SI

QUADRO ELETTRICO

160

COMANDI DI PUNTI LUCE

PRESE A SPINA - T-EDP

90

>=17.5

>=17,5 CASSETTA DI DERIVAZIONE

PULSANTI CHIAMATA
PER BAGNO PORTATORI DI HANDICAPP

OLTRE 225

PUNTO LUCE A SOFFITTO ALIMENTATO DA CAVI UNIPOLARI FS17
1,5mmq F+N+PE IN TUBO INCASSATO D.20mm. IL NUMERO INDICA IL
CIRCUITO CORRISPONDENTE AL PUNTO DI COMANDO

PUNTO LUCE A PARETE ALIMENTATO DA CAVI UNIPOLARI FS17
1,5mmq F+N+PE IN TUBO INCASSATO D.20mm. IL NUMERO INDICA IL
CIRCUITO CORRISPONDENTE AL PUNTO DI COMANDO

COMANDO LUCI INTERROTTO COMPOSTO DA INTERRUTTORE
UNIPOLARE 10A 250V. IL NUMERO INDICA IL CIRCUITO
CORRISPONDENTE AL PUNTO DI COMANDO

QUADRO ELETTRICO APPARTAMENTO CONFORME AGLI SCHEMI
UNIFILARI

QUADRO ELETTRICO CONDOMINIALE CONFORME AGLI SCHEMI
UNIFILARI

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA CONFORME AGLI SCHEMI
UNIFILARI

QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO LATO CORRENTE CONTINUA
CONFORME A SCHEMA FOTOVOLTAICO

Q.COND

Q.C.T.

Q.D.C.

Q.A.C.
QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO LATO CORRENTE ALTERNATA
CONFORME A SCHEMA FOTOVOLTAICO

CONTATORE ENEL

INVERTER TIPO ABB UNO 5

CENTRALINA CSOE

PIDI

MPPT

CSOE

G.M.

PUNTO LUCE IP55 A SOFFITTO ALIMENTATO DA CAVI UNIPOLARI FS17
1,5mmq F+N+PE IN TUBO INCASSATO D.20mm. LA LETTERA C INDICA IL
COMANDO DA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INTERNO AL QUADRO
CONDOMINIALE

PUNTO LUCE IP55 A PARETE ALIMENTATO DA CAVI UNIPOLARI FS17
1,5mmq F+N+PE IN TUBO INCASSATO D.20mm. LA LETTERA C INDICA IL
COMANDO DA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INTERNO AL QUADRO
CONDOMINIALE

LAMPADA DI EMERGENZA ESTERNO AUTOALIMENTATA 1h DA
INCASSO

C

C

PUNTO LUCE IP55 A PARETE TIPO PROIETTORE ALIMENTATO DA CAVI
UNIPOLARI FS17 1,5mmq F+N+PE IN TUBO INCASSATO D.20mm.LA
LETTERA C INDICA IL COMANDO DA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
INTERNO AL QUADRO CONDOMINIALE

C

PUNTO LUCE IP55 SU PALO ALIMENTATO DA CAVI UNIPOLARI FS17
1,5mmq F+N+PE IN TUBO INCASSATO D.20mm.LA LETTERA C INDICA IL
COMANDO DA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INTERNO AL QUADRO
CONDOMINIALE

C

SEZIONE
SCALA 1:100

PIANTA PIANO COPERTURA -
SCALA 1:200

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:50 PIANTA PIANO PRIMO - SCALA 1:50 PIANTA PIANO SECONDO - SCALA 1:50

SCHEMA FOTOVOLTAICO

LEGENDA
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